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B/08/2018                                                                             Opole, 05.11.2018 r.  

L.dz. DZP: 1134/2018                                                                                             

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”, pn. Rewitalizacja 

budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6. Prace projektowe i roboty budowlane – formuła 

„zaprojektuj i wybuduj. 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących 

przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 1 

W PFU jest mowa, że należy wykonać instalację ochrony p-poż i antywłamaniowej. Co Zamawiający rozumie pod 

tym pojęciem? 

W ekspertyzie technicznej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego jest mowa o wykonaniu instalacji SAP 

jako rozwiązaniu ponadnormatywnym. 

Pytanie - czy należy wykonać instalację SAP czy nie? 

Odpowiedź 

Należy zaprojektować i wykonać instalację p.poż SAP 

 

Pytanie 2 

Jeżeli należy wykonać powyższe instalacje to jest następne pytanie - 

Czy są jakieś wytyczne odnośnie tych instalacji jeżeli chodzi o technologię wykonania - natynkowo czy podtynkowo? 

Odpowiedź:  

Wytyczne ma opracować projektant Wykonawcy 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie czy w terminie 50 dni przeznaczonym na opracowanie dokumentacji należy uzgodnić projekt 

z dostawcami mediów, OWKZ, wykonanie ekspertyzy p.poż wraz z akceptacją KSP. 

Odpowiedź 

Tak . Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 4.6  

 

Pytanie 4 

Czy przy opracowywaniu projektu należy trzymać się wytycznych wskazanych w PFU, czy projekt ma być 

wykonany zgodnie z „założeniami załączonego projektu przebudowy pomieszczeń pod SKIP -zał. Nr 7 ?” Ma to 

istotny wpływ na koszt opracowania projektu i realizacji budowy. 

Odpowiedź 

Na podstawie P F-U i zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników i 

wytycznych wymienionych;  

- Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej ( SKBiBM) został opisany i dotyczy pozostałych 

pomieszczeń nie opisanych dla SKIP w zał. nr 5 , 5A,  5D, E wszystkie instalacje należy zinwentaryzować , 
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zaprojektować i odbudować - Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej ( SKIP) został opisany w zał. nr 5 , 5B, 

5C,  5 E, zał. nr 7 – projekt remontu i przebudowy na potrzeby SKIP – jako materiał pomocniczy do wykorzystania 

w formie ,,zaprojektuj wybuduj’’ wszystkie instalacje należy zinwentaryzować , zaprojektować i odbudować oraz 

wybudować na nowo , w projekcie zał. nr 7 przedstawiono także podział pomieszczeń , który ma być 

zaprojektowany i przebudowany. 

Wraz z załącznikiem nr 4 

 

Pytanie 5 

Założenia przedstawione w PFU zakładają likwidację istniejącego zróżnicowania poziomów w budynku – czy dla 

przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych Inwestor liczy się z możliwością instalacji dźwigów osobowych 

czy należy stosować jakieś urządzenia  wspomagające przemieszczanie się po budynku – różnic poziomów jest 

wiele: od dwóch do kilkudziesięciu centymetrów 

Odpowiedź; 

W gestii projektanta Wykonawcy, zgodnie z zapisami P F-U następuje likwidacja barier architektonicznych poprzez 

przebudowę konstrukcji wewnętrznej w budynku, przez zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót 

 

Pytanie 6 

Jaki zakres robót ujęty w projekcie termomodernizacji został wykonany ? 

Odpowiedź; 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i zał. nr 3, który opisuje zakres 

termomodernizacji  

 

Pytanie 7 

Czy Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji obiektu w formacie dwg (rysunki z PFU, rysunki z w/wym. projektu 

przebudowy) 

Odpowiedź 

Przebudowę należy zaprojektować i wykonać zgodnie z P F-U oraz załączonymi załącznikami do dokumentacji 

technicznej   

 

Pytanie 8 

Stwierdzamy brak w dostarczonych dokumentach postanowienia Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej – 

akceptacji rozwiązań proponowanych w ekspertyzie bezpieczeństwa pożarowego czy było? Prosimy o udostępnienie 

Odpowiedź 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2 - przed projektowaniem 

wykonanie ekspertyzy dot. wymagań dla budynku w zakresie ochrony p.poż , i scenariusza pożarowego na koszt 

Wykonawcy jest to zakres formy zaprojektuj i wybuduj – po stronie Wykonawcy. 

Załączona ekspertyza p.poż jest materiałem pomocniczym, który stracił swoją ważność 

 

Pytanie 9 

Stwierdzamy brak pozwolenia na budowę wydanego przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta dla 

prac objętych opracowaniem termomodernizacji - zał. 3. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź 

Termomodernizacja nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie10 

Czy obecne zaopatrzenie w media czy jest wystarczające?  

Odpowiedź 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest to zakres do określenia przez 

Wykonawcę - forma zaprojektuj i wybuduj 

 

Pytanie 11 

Czy usunięto wszystkie  nieprawidłowości deklarowane w Opinii bezpieczeństwa pożarowego na etapie 

termomodernizacji ? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2 - przed projektowaniem 

wykonanie ekspertyzy dot. wymagań dla budynku w zakresie ochrony p.poż , i scenariusza pożarowego na koszt 

Wykonawcy jest to zakres formy zaprojektuj i wybuduj – po stronie Wykonawcy. 

Załączona ekspertyza p.poż jest materiałem pomocniczym, który stracił swoją ważność 

W gestii projektanta Wykonawcy, zgodnie z zapisami P F-U następuje likwidacja barier architektonicznych poprzez 

przebudowę konstrukcji wewnętrznej w budynku, przez zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót 
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Pytanie 12 

Instalacja wod-kan. 

- czy instalację wod kan wymieniamy w całości czy tylko wybrane siągi ? - proszę wskazać miejsca w których 

instalacja pozostaje bez zmian. 

-czy w nowo projektowanych laboratoriach wyposażonych np. dygestoria należy projektować niezależna instalację 

kanalizacji sanitarnej? 

Odpowiedź 

Po zaprojektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy odtworzyć istniejące instalacje wraz z zaprojektowaniem i 

wybudowaniem nowych instalacji  zgodnie z zał. nr 4, 5, 7 

W przypadku uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych , pomieszczenia mają posiadać wentylację, 

instalację elektryczną oświetlenia i gniazd (minimum dwa gniazda 230v) oraz po dwa gniazda PEL wg. zał. nr 4 

 

Pytanie 13 

Instalacja wentylacji 

- czy w pomieszczeniach z dygestoriami należy zaprojektować niezależną wentylację wyciągową? 

- czy wykonana na obiekcie instalacja wentylacji ma pozostać czy należy wykonać nową? 

Odpowiedź 

Po zaprojektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy odtworzyć istniejące instalacje wraz z zaprojektowaniem i 

wybudowaniem nowych instalacji  zgodnie z zał. nr 4, 5, 7 

W przypadku uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych , pomieszczenia mają posiadać wentylację, 

instalację elektryczną oświetlenia i gniazd ( minimum dwa gniazda 230v) oraz po dwa gniazda PEL wg. zał. nr 4 

 

Pytanie 14 

Instalacja co 

- czy i  w jakim zakresie należy wymienić zmodernizować instalację co? 

Odpowiedź 

Po zaprojektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy odtworzyć istniejące instalacje wraz z zaprojektowaniem i 

wybudowaniem nowych instalacji  zgodnie z zał. nr 4, 5, 7 

W przypadku uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych , pomieszczenia mają posiadać wentylację, 

instalację elektryczną oświetlenia i gniazd ( minimum dwa gniazda 230v) oraz po dwa gniazda PEL wg. zał. nr 4 

 

Pytanie 15 

Platforma badawcza 

- czy w/w platformę dydaktyczno badawczą należny wyposażyć w jakiekolwiek instalacje sanitarne  np. wod-kan 

czy ciepło technologiczne? 

Odpowiedź 

Nie  

 

Pytanie 16 

Czy należy opracować projekt technologiczny laboratoriów?  Jeżeli tak to proszę o podanie wytycznych.  

Czy istniejące wyposażenie laboratoriów pozostaje czy należy dostarczyć nowe? Prosimy podanie ilości, 

parametrów itp.) 

Odpowiedź 

Tak. Zgodnie z zał. nr 5 do załączonym do dokumentacji 

 

Pytanie 17 

Prosimy o wyjaśnienie czy budynek dwukondygnacyjny, który  w chwili obecnej jest nieużytkowany wymaga 

także opracowania technologii – aranżacji? W PFU brak wytycznych. 

Odpowiedź 

Budynek należy przebudować. 

Po zaprojektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy odtworzyć istniejące instalacje wraz z zaprojektowaniem i 

wybudowaniem nowych instalacji  zgodnie z zał. nr 4, 5, 7 

W przypadku uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych , pomieszczenia mają posiadać wentylację, 

instalację elektryczną oświetlenia i gniazd ( minimum dwa gniazda 230v) oraz po dwa gniazda PEL wg. zał. nr 4 

 

Pytanie 18 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

W PFU jest mowa, że należy wykonać sieć inteligentną do zarządzania budynkiem. Co Zamawiający ma na myśli 

pod tym pojęciem? Czy chodzi o inteligentny budynek? Jeżeli tak - to w jakim standardzie i co ma być sterowane, 

monitorowane itp. Prosi się o więcej szczegółów, jakie systemy i instalacje mają być zintegrowane oraz jak 

monitorowane i sterowane? 
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Odpowiedź 
Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w ramach sieci inteligentnej 

należy wykonać niezbędne instalacje umożliwiające dokonywanie zdalnych poprzez sieć LAN , MAN  odczytów 

pomiarów zużytej energii elektrycznej i cieplnej oraz  produkcji i zużycia  energii z zamontowanych urządzeń 

solarnych i fotowoltaicznych. 

 

Pytanie 19 

W opisie technicznym odnośnie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych ogólnych 230 V znajdują się zapisy: 

- „ zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych wykonać z istniejących 

obwodów za pomocą przewodu YDY-żo 3x1,5 mm2" 

- "zasilanie projektowanych obwodów gniazd wtykowych ogólnych wykonać z 

istniejących obwodów za pomocą przewodu YDYżo 3x2,5 mm2". 

Co należy rozumieć przez te zapisy? Czy to oznacza, że nie wykonujemy nowych rozdzielnic elektrycznych 

obiektowych i nowych wlz, tylko podłączamy się z nowymi obwodami do istniejących rozdzielnic obiektowych i 

ewentualnie montujemy w nich dodatkową aparaturę? Jeżeli tak, to czy w istniejących rozdzielnicach obiektowych 

jest na tyle rezerwy, aby zabudować dodatkową aparaturę? 

Odpowiedź 

Budynek należy przebudować. 

Po zaprojektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy odtworzyć istniejące instalacje wraz z zaprojektowaniem i 

wybudowaniem nowych instalacji  zgodnie z zał. nr 4, 5, 7 

W przypadku uzyskania dodatkowych powierzchni użytkowych , pomieszczenia mają posiadać wentylację, 

instalację elektryczną oświetlenia i gniazd ( minimum dwa gniazda 230v) oraz po dwa gniazda PEL wg. zał. nr 4 

 

Pytanie 20 

Co z bilansem mocy dla obiektu? Czy należy wykonać nowe zasilanie i 

nowe wlz? Jeżeli nie - to czy istniejące wlz są wykonane jako sieć TN-S? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest to zakres do wykonania przez 

Wykonawcę - forma zaprojektuj i wybuduj 

 

Pytanie 21 

Co z pożarowym wyłączeniem prądu? Czy budynek jest już wyposażony w PWP? W opisie i dostępnym projekcie 

brak danych na ten temat. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zał. nr 1 do dokumentacji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest to zakres do określenia przez 

Wykonawcę - forma zaprojektuj i wybuduj 

 

Pytanie 22 

Czy gniazda 230V DATA zasilamy bezpośrednio z rozdzielnic obiektowych, czy przez  

UPS-a? 

Odpowiedź 

Należy zaprojektować i zamontować UPS 

 

Pytanie 23 

Jak należy wykonać okablowanie sieci LAN - jako kategoria 6 (opis techniczny) czy jako kategoria 6a (wytyczne 

dotyczące okablowania strukturalnego)? 

Odpowiedź 

Zał. nr 4 do dokumentacji – kategoria 6a 

 

Pytanie 24 

Czy istniejący budynek jest wyposażony w instalacją odgromową LPS i wyrównania potencjałów CC ? 

Odpowiedź; 

Należy zaprojektować nową przy przebudowie wewnętrznej budynku wraz z instalacjami 

 

Pytanie 25 

Co z instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego? Czy takowa istnieje w budynku czy należy wykonać 

nową? Jeżeli tak, to w jakim standardzie - tradycyjna z oprawami wyposażonymi w akumulatory (jaki czas 

podtrzymania 1h, 2h, 3h?) Czy z centralną baterią? Czy instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ma być 

monitorowana niezależnie 

od technologii wykonania? 

Odpowiedź 
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Należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykonać . 

 

Pytanie 26 

W związku z planowanym udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z uprzejmą  prośbą o zmianę terminu 

składania ofert na dzień 19.11.2018 roku, co umożliwi nam jej rzetelne przygotowanie. Naszą prośbę  uzasadniamy 

dużym nakładem pracy, wymaganym przy sporządzeniu oferty, a także koniecznością pozyskania ofert dostawców, 

kontrahentów i podwykonawców.  

Odpowiedź 

Zamawiający zmienia termin składania ofert, zgodnie z treścią określoną poniżej. 

 

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

 

Dotychczasowy termin składania ofert ulega zmianie, tj. na dzień 14.11.2018 r. Składanie ofert: do 

godziny 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole,  

Pl. Kopernika 11A, pokój nr 2-3. Otwarcie ofert: godzina 11:30, miejsce: Uniwersytet Opolski,  

Dział Zamówień Publicznych, 45-040 Opole, Pl. Kopernika 11A, pokój nr 3. 

 

Uwzględniając powyższe zmianie ulega treść: 

1. SIWZ: pkt. 14.4.1., pkt. 16.3., pkt. 17.1.1. , pkt. 17.2.1. 

2. Ogłoszenia nr 2018/S 184-415309 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

pkt. IV.2.2., pkt. IV.2.6., pkt. IV.2.7. 

 

 

 

 

KANCLERZ 

 

 

mgr Zbigniew Budziszewski 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

SIWZ (po modyfikacji) 

Treść głoszenia o sprostowaniu ogłoszenia nr 2018/S 184-415309 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej 

  

 


